
QE

C
R

F
CDS

MA
MAUS.2

MA
MA
US.3

MA

MAUS
.4 US.1

wc

wc

wc

wc

L= 17,00 m

E

E

E

E

E

E

Sup. 12,00 mq

T5

Sup. 3,00 mq

T5

Sup. 3,00 mq

T6Magazzino
Sup. 36,00 mq
Sup. fin. 5,00 mq

T8

WC H.
Sup. 3,00 mq
Sup. fin. 0,65 mq

T13

Camerini
Sup. 7,50 mq
Sup. fin. 1,95 mq

T11

DIS.
Sup. 2,60 mq

T12

Camerini
Sup. 5,50 mq
Sup. fin. 1,30 mq

T10

Dis.
Sup. 14,70 mq

T9

T15

Camerini
Sup. 14,30 mq
Sup. fin. 2,60 mq

T14

Dis.
Sup. 3,40 mq

T16

Docce
Sup. 3,00 mq
Sup. fin. 0,65 mq

T18

Docce
Sup. 2,60 mq
Sup. fin. 0,65 mq

T17

Sala
Sup. 336,00 mq
Sup. fin. 13,20 mq

T4

Rip.
Sup. 8,00 mq

T22

Biglietteria
Sup. 8,00 mq

T3

Guardaroba
Sup. 8,00 mq

T2

Foyer
Sup. 132,00 mq
Sup. fin. 11,00+36,00 mq

T1

E

E

E CO2

REI 
60

REI 60

RE
I 6

0

L= 22,00 m

L= 22,00 m

L=
 1

0,
00

 m
L=

 1
0,

00
 m

L = 10,00 m

39 Poltroncine da teatro
Classe 1 IM

92 Poltroncine da teatro
Classe 1 IM

92 Poltroncine da teatro
Classe 1 IM

CONFIGURAZIONE A
(Posti a sedere 262)

Area sbarco
montacarichi

Superficie 2,20 mq

Superficie 2,25 mq

0.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

-3.55

-0.025

-0.20

EVACUATORE DI
FUMO E CALORE

EVACUATORE DI
FUMO E CALORE

Bagno uomini
Sup. 4,00 mq

Bagno H
Sup. 3,90 mq

Bagno donne
Sup. 14,00 mq

Sup. 2,10 mq
wc

wc

REI 60

RE
I 6

0

39 Poltroncine da teatro
Classe 1 IM

1,38

1,30

1,21

1,51

L = 10,00 m

1,20

1,27

L= 4,20 m

1,35

1,35

1,2

1,20

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo Descrizione

Quadro elettrico
QE

Rivelatore ottico di fumo (impianto di rivelazione e allarme incendio)

Pulsante manuale (impianto di rivelazione e allarme incendio)

Avvisatore ottico acustico (impianto di rivelazione e allarme incendio)

Apparecchio di illuminazione di sicurezza, SE, autonomia 1 ora

Rivelatore ottico di fumo lineare di tipo indirizzato (trasmettitore e ricevitore)

Rivelatore ottico di fumo lineare di tipo indirizzato (specchio)

CRF Centrale di rivelazione e allarme incendio completa di combinatore telefonico GSM

CDS

Consolle microfonica a chiamata selettiva (EN 54-16)

Centrale diffusione sonora per evacuazione (EN 54-16 e EN 54-4)

Estintore

Uscita di emergenza sopra l'uscita

Uscita di emergenza a destra

Uscita di emergenza a sinistra

Allarme antincendio

Simbolo Descrizione

Vietato fumare o usare fiamme libere

EI 60

E

Uscita orizzontale

Uscita verso l'alto

Principali vie di esodo

Porte con maniglione antipanico 

Estintore portatile

MA

E CO2
Estintore ad anidride carbonica 

Porta REI 60 munita di dispositivo di autochiusura 

Muratura resistente al fuoco R 60'

Idrante

Diffusore sonoro da incasso a soffitto, conforme EN 54-16, 6W / 100V

Diffusore sonoro a plafone, conforme EN 54-24, 6W / 100V

Idrante antincendio

LEGENDA CARTELLONISTICA

Simbolo Descrizione

Attacco motopompa VV.F. 

Attacco motopompa

Foyer

PIANO TERRA

USCITA

Sala

Disimpegno

U.S.1

TABELLA USCITA DI SICUREZZA

n. MODULI

2 moduli

2 moduli

2 moduli

U.S.2

U.S.3

U.S.4

6 moduli
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Progetto architettonico
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Impianti elettrici  speciali
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Prevenzione incendi
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